
ilmasta veteen

HMA100-S

2020/MW

HYDROLUTION

KÄYTTÄJÄN OHJE
RC-HY40



[2]Pidätämme oikeuden muutoksiin.

PIKAOPAS

Navigointi

Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 6.
Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 8. 

Aseta sisäilmasto 

Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuk-
sen tekeminen on selostettu sivulla 11. 

Lisää käyttövesimäärä 

Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää (jos MHI RC-HY40-lämpöpumppuun on liitetty läm-
minvesivaraaja) kiertämällä säätöpyörää niin, että valikko 2 on valittu ja painamalla sitten kaksi 
kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu luvussa sivulla 21. 

Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä 
Jos laitteistoosi tulee toimintahäiriö, voit yrittää poistaa häiriön syyn seuraavilla toimenpiteillä 
ennen kuin kutsut asentajan. Katso ohjeet sivulla 35.
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1	 TÄRKEÄÄ
	 Laitteiston tiedot

TUOTE RC-HY20/40
Sarjanumero

Lämpöpumpun sarjanumero

Asennuspäivä

Asentaja

Liitännän tyyppi

Varaaja/ lämminvesivaraaja

Lämpöpumppu/ teho

Lisälämmön tyyppi/teho

Nro Nimitys Tehdasasetukset Asetettu

1.9.1 lämpökäyrä (muutos/jyrkkyys)	 0 / 9

Sarjanumero on aina ilmoitettava-painikkeilla.
Täten todistetaan, että asennus on tehty MHIn asentajan käsikirjan ohjeiden sekä voimassa 
olevien määräysten mukaan.

Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin.

RC-HY20/40 kytketään turvakytkimellä. Johdinalan tulee vastata käytettävää varoketta.
Jos syöttökaapeli vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain MHI, valmistajan huoltoedustaja tai vas-
taava pätevä ammattilainen vaaran välttämiseksi.

Päiväys	 					     Allekirjoitus	  	
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SARJANUMERO
Valmistenumero löytyy ohjausyksikön kannen päältä ja 
info-valikossa (valikko 3.1).

RC-HY20/40 – Loistava valinta!

RC-HY20/40-ohjausmoduuli on suunniteltu lämmittämään talosi edullisesti ja ympäristöystäväl-
lisesti. Yhdessä MHI-ilma-/vesilämpöpumpun ja lämminvesivaraajan kanssa se takaa varmatoi-
misen ja taloudellisen lämmöntuotannon.
Lisälämmönlähde (esim. sähkö-/kaasukattila) voidaan kytkeä automaattisesti päälle, jos jotain 
odottamatonta tapahtuu tai varajärjestelmänä.

TUNNUSOMAISTA RC-HY20/40:LLE:

•	 Selkeä näyttö
	 Ohjausmoduulissa on selkeä näyttö, jonka helppotajuiset valikot helpottavat miellyttävän 
	 sisäilmaston säätämistä.

•	 Valvoo koko laitteistoasi
	 RC-HY20/40 asennetaan yhdessä yhden tai useamman yhteensopivan MHI-ilmalämpö-
	 pumpun kanssa. Ohjausmoduuli liitetään ilmalämpöpumppuihin, jolloin kaikki tärkeät 	
	 asetukset voidaan tehdä RC-HY20/40:ssä. RC-HY20/40 voi ohjata koko lämmitysjärjes- 	
	 telmää ja tukee monia lisävarustetoimintoja.
 

2	 OHJAUSYKSIKKÖ - TALON SYDÄN
	 Ohjausyksikön toiminta

	 RC-HY20/40 on yksinkertainen ohjausmoduuli, joka muodostaa yhdessä Mitsubishi 	
	 Heavy-ilma-/vesilämpöpumpun, lämminvesivaraajan/varaajasäiliön ja lisälämmönläh-
	 teen (esim. sähkö/öljykattila) kanssa täydellisen kokonaisuuden. Se ohjaa mm. lämpö-
	 pumppua, kiertovesipumppuja, vaihtoventtiilejä ja lisälämmönlähteitä ja on suunniteltu 	
	 lämmittämään talosi edullisesti ja ympäristöystävällisesti.

HUOM!
Tarvitset tuotteen sarjanumeron (14 numeroinen) 
huolto- ja tukiyhteydenotoissa.
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NÄYTTÖ
Ohjausmoduulin oven takana on näyttöyksikkö, 
jonka avulla kommunikoit RC-HY20/40:n kanssa. 
Täällä voit:
•	 kytkeä sisämoduulin päälle tai pois tai 	
	 pitää laitteiston varatilassa.
•	 säätää sisälämpötilan ja käyttöveden
	 lämpötilan sekä sovittaa laitteiston 		
	 toiveittesi mukaiseksi.
•	 saat tietoa asetuksista, tiloista ja tapah-
	 tumista.
•	 näet eri tyyppiset hälytykset ja saat 		
	 toimenpideohjeita.

A	 Näyttö
	 Näytössä näytetään ohjeita, asetukset 	
	 ja käyttötietoja. Voit helposti liikkua 
	 valikoissa ja selata vaihtoehtoja asetus	
	 ten muuttamiseksi tai saadaksesi halua-
	 masi tiedot.
 
B	 Tilan merkkivalo
	 Merkkivalo ilmaisee ohjausyksikön tilan. Se:
	 •	 palaa vihreänä normaalitilassa.
	 •	 palaa keltaisena, kun varatila on aktivoitu.
	 •	 palaa punaisena hälytyksen lauettua.

C	 OK-painike
	 OK-painiketta käytetään seuraaviin:
	 •	 vahvista alivalikon/vaihtoehdon/asetuksen/aloitusoppaan sivun valinta.

D	 Takaisin-painike
	 Takaisin-painiketta  käytetään:
	 •	 palataksesi edelliseen valikkoon.
	 •	 vahvistamattoman asetuksen peruuttamiseen.

E	 Valitsin
	 Valitsinta voi kiertää oikealle tai vasemmalle. Voit:
	 •	 siirtyä valikoissa ja vaihtoehtojen välillä.
	 •	 suurentaa tai pienentää arvoa.
	 •	 vaihtaa sivua monisivunäytössä (esim. ohjeteksti ja huoltotiedot).

F	 Katkaisimet
	 Katkaisin on kolme tilaa:
	 •	 Päällä
	 •	 Valmiustila
	 •	 Varatila
		  Varatilaa tulee käyttää vain silloin, kun ohjausmoduulissa on jokin vika. Tässä 	
		  tilassa lämpöpumpun kompressori pysäytetään ja sähkövastus on käytössä. 
		  Ohjausmoduulin näyttö on sammutettu ja merkkivalo palaa keltaisena.
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G	 USB-portti
	 USB-portti on tuotenimen muovilevyn alla.
	 USB-porttia käytetään ohjelmiston päivitykseen.
	 Käy osoitteessa www.myupway.com ja napsauta välilehteä ”ohjelmisto” uusimman 
	 ohjelmiston lataamiseksi.
 
VALIKKOJÄRJESTELMÄ
Kun ohjausyksikön ovi avataan, näytössä näky-
vät valikkojärjestelmän neljä päävalikkoa sekä 
tietyt perustiedot.

		  SISÄILMASTO
		  Sisäilman laadun asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla 12.

		  KÄYTTÖVESI
		  Käyttövesituotannon asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla 21. Tämä valikko 	
		  näkyy vain, jos lämminvesivaraaja on asennettu.

		  INFO
		  Lämpötilan ja muiden käyttötietojen näyttö sekä hälytyslokiin käsiksi pääsy. 
		  Katso sivu 23.

		  MIN LAITTEISTO (minun laitteistoni)
		  Kellonajan, päiväyksen, kielen, näytön, käyttötilan jne. asetus. Katso sivu 25.

Valikko
1

Valikko
2

Valikko
3

Valikko
4
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Näytön kuvakkeet
Näytössä voivat näkyä seuraavat kuvakkeet käytön aikana.

Käyttö
Kohdistinta siirretään kiertämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle. Merkityt kohdat 
ovat aina vaaleita ja/tai niissä on ylöskäännetty taite.

Valitse valikko
Valikkojärjestelmässä liikutaan merkitsemällä päävalikko ja painamalla sitten OK-painiketta. 
Näyttöön tulee uusi ikkuna alivalikoineen.
Valitse yksi alivalikoista merkitsemällä se ja painamalla OK-painiketta.

Valitse vaihtoehto

Useita vaihtoehtoja sisältävässä valikossa valittu vaihtoehto näytetään vihreällä ruksilla.
Toisen vaihtoehdon valitsemiseksi:
1.	 Merkitse haluttu vaihtoehto. Yksi vaihtoehdoista on esivalittu (valkoinen).
2.	 Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Valitun vaihtoehdon viereen tulee vihreä 	
	 ruksi.

SYMBOLI KUVAUS
Tämä symboli näkyy infomerkin vieressä, jos valikossa 3.1 on
tietoa, joka sinun tulee huomioida.
Nämä kaksi symbolia näkyvät, kun ulkoyksikön kompressori tai
laitteiston lisälämmönlähde on estetty RC-HY40:n kautta.
Eston syynä voi olla esim. valikossa 4.2 valittu käyttötila, se että
esto on ohjelmoitu valikossa 4.9.5 tai on ilmennyt hälytys, joka
estää niiden toiminnan.

        Kompressorin esto.

        Lisäenergian esto.

Tämä symboli näkyy, kun käyttöveden luksustila tai tilapäinen
lämpötilan korotus on aktivoitu.
Tämä symboli näkyy, kun ”loma-asetus” on aktiivinen valikossa
4.7.
Tämä symboli ilmaisee, että RC-HY40:llä on yhteys MHI
myUpway:hin.
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Yhden arvon asettamiseksi:
1.	 Merkitse valitsimella asetettava arvo.	 
2.	 Paina OK-painiketta. Arvon tausta muuttuu vihreäksi, 	
	 mikä tarkoittaa, että olet säätötilassa.	 
3.	 Suurenna arvoa kiertämällä valitsinta oikealle ja 
	 pienennä arvoa kiertämällä sitä vasemmalle.
4.	 Vahvista asetettu arvo painamalla OK-painiketta. Palaa 	
	 alkuperäiseen arvoon painamalla takaisin-painiketta.

Käytä  virtuaalinäppäimistöä

Tietyissä valikoissa teksti pitää syöttää virtuaalinäppäimistöllä.

Valikosta riippuen käytettävissä on erilaisia merkistöjä, jotka 
valitset valintanupilla. Jos haluat vaihtaa merkistöä, paina takai-
sinpainiketta. Jos valikossa on vain yksi merkistö, näppäimistö 
näytetään suoraan.
Kun olet valmis, merkitse ”OK” ja paina OK-painiketta.

Selaa ikkunoita
Valikossa voi olla useita ikkunoita. Siirry ikkunoiden välillä kier-

tämällä valitsinta.

 
Nykyinen valikkoikkuna	 Valikon ikkunoiden lukumäärä
 
Selaa aloitusoppaan ikkunoita

 
Nuoli aloitusoppaan sivujen selaamiseen

1.	 Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumeron vieressä) on merkitty.
2.	 Siirry seuraavaan kohtaan aloitusoppaassa painamalla OK-painiketta.

Ohjevalikko
Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa että käytettävissä on lisäohjeita.

Ohjeteksteihin käsiksi pääsy:
1.	 Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta.
2.	 Paina OK-painiketta.

Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita voit selata valitsimella.

Aseta arvo

  kieli 4.6  

 

 

 

Erilaisia näppäimistöjä 

  aika ja päiväys 4.4  
a    
ika  24 h 

 

12 h 
p äiväys  

päivä 

kuukausi 

vuosi 
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RC-HY20/40:n hoito

SÄÄNNÖLLISET TARKASTUKSET
Lämpöpumppu vaatii hyvin vähän hoitoa käyttöönoton jälkeen. Laitteiston säännöllinen tarkas-
tus on kuitenkin suositeltavaa. Lisätietoa lämpöpumpun ja/tai lämminvesivaraajan hoidosta on 
kyseisen laitteen käyttöohjeessa.
Jos jotain epänormaalia sattuu, näytössä näytetään viestit käyttöhäiriöistä erilaisten hälytys-
tekstien muodossa. Katso hälytysten käsittely sivulla 35.

SÄÄSTÖVINKKEJÄ
Laitteistosi tuottaa lämpöä ja käyttövettä. Tämä tapahtuu tehtyjen ohjausasetusten mukaan.
Energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä ovat esim. sisälämpötila, käyttöveden kulutus, talon 
eristyksen laatu sekä se, onko talossa useita suuria ikkunapintoja. Talon sijainti esim. tuulisella 
paikalla vaikuttaa myös.

Muista myös:
•	 Avaa termostaattiventtiilit täysin (poikkeuksena huoneet, jotka halutaan pitää viileämpinä). 
	 Termostaatit hidastavat virtausta lämmitysjärjestelmässä, ja RC-HY20/40 kompensoi 	
	 tätä nostamalla lämpötilaa. Se käy kauemmin ja kuluttaa näin myös enemmän energiaa.
•	 Voit laskea lämpötilaa poissaolon ajaksi ohjelmoimalla ”loma-asetus” valikossa 4.7. 	
	 Katso ohjeet sivulta 31.
•	 Aktivoimalla tilan ”Käyttövesi Säästö” energiaa kuluu vähemmän.

Virrankulutus
Sisälämpötilan nostaminen yhdellä asteella lisää sähkönkulutusta noin 5 %.

Taloussähkö
Pitkään laskettiin, että keskivertotalous kuluttaa vuodessa n. 5000 kWh taloussähköä. Nykypäi-
vänä luku on usein 6000-12000 kWh/vuosi.

Laite Normaaliteho (W) Arv. vuosikulut. (kWh)
Käyttö Valmiustila

TV (käyttö: 5 h/vrk, valmius: 19 h/vrk) 200 2 380

Digiboksi (käyttö: 5 h/vrk, valmius: 19 h/vrk) 11 10 90

DVD (käyttö: 2 h/viikko) 15 5 45

Pelikonsoli (käyttö: 6 h/viikko) 160 2 67

Radio/stereo (käyttö: 3 h/vrk) 40 1 50

Tietokone näyttöineen (käyttö: 3 h/vrk, val- mius 21 h/vrk) 100 2 120

Hehkulamppu (käyttö 8 h/vrk) 60 - 175

Spotti, halogeeni (käyttö 8 h/vrk) 20 - 58

Jääkaappi (käyttö: 24 h/vrk) 100 - 165

Pakastin (käyttö: 24 h/vrk) 120 - 380

Liesi, levyt (käyttö: 40 min/vrk) 1500 - 365

Liesi, uuni (käyttö: 2 h/viikko) 3000 - 310

Pesukone, liitetty kylmäveteen (käyttö 1 kerta/vrk) 2000 - 730
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Nämä ovat arvioituja esimerkkiarvoja.

Esimerkki: Perhe, jossa on kaksi aikuista ja 2 lasta, asuu omakotitalossa, jossa on 1 taulutelevi-
sio, 1 digiboksi, 1 DVD-soitin, 1 pelikonsoli, 2 tietokonetta, 3 stereota, 2 hehkulamppua WC:ssä. 
2 hehkulamppua kylpyhuo- neessa, 4 hehkulamppua keittiössä, 3 hehkulamppua ulkona, pesu-
kone, kuivausrumpu, astianpesukone, jääkaappi, pakastin, liesi, pölynimuri, moottorinlämmitin 
= 6240 kWh taloussähköä vuodessa.

Energiankulutusmittari
Totuttele lukemaan talon energiamittari säännöllisesti, mieluusti kerran kuukaudessa. Näin 
havaitset nopeasti muuttuneen sähkönkulutuksen.

3	 RC-HY20/40 – PALVELUKSESSASI

Aseta sisäilmasto

YLEISKUVAUS

Alivalikot
Valikossa ”SISÄILMASTO” on useita alivalikoita. Valikoi-
den oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot.

”LÄMPÖTILA” Lämmitysjärjestelmän lämpötilan säätö. 
Tilatiedot näyttävät lämmitysjärjestelmän asetusarvot.

”OHJELMOINTI” Lämmityksen, jäähdytyksen ja ilman-
vaihdon ohjelmointi. Tilatiedot ”asetettu” näytetään, 
jos olet asettanut ohjelman, mutta se ei juuri nyt ole 
aktiivinen, ”loma-asetus” näytetään, jos lomaohjelma 
on aktiivinen samaan aikaan kuin ohjelma (lomaohjel-
ma on priorisoitu), ”aktiivi- nen” näytetään, jos joku 
osa ohjelmasta on aktiivinen, muuten näytetään ” pois”.

”LISÄASETUKSET” Lämpökäyrän asettaminen, säätö ulkoisella koskettimella, menolämpötilan 
minimiarvo, huoneanturi ja jäähdytystoiminto.

Laite Normaaliteho (W) Arv. vuosikulut. (kWh)
Käyttö Valmiustila

Pesukone (käyttö: 1 kertaa/vrk) 2000 - 730

Kuivausrumpu (käyttö: 1 kertaa/vrk) 2000 - 730

Pölynimuri (käyttö: 2 h/viikko) 1000 - 100

Moottorinlämmitin (käyttö: 1 h/vrk, 4 kuukaut- ta vuo-
dessa)

400 - 50

Sisätilanlämmitin (käyttö: 1 h/vrk, 4 kuukautta vuodessa) 800 - 100
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 lämpötila lämmitys1.1.1 

  lämpötila jäähdytys 1.1.2  

LÄMPÖTILA
Jos talossa on useita lämmitysjärjestelmiä, tämä näytetään 
näytössä jokaisen järjestelmän omana lämpömittarina.
Valikossa 1.1 valitset lämmityksen tai jäähdytyksen, jotta voit 
seuraavassa vali- kossa "lämpötila lämmitys/jäähdytys" asettaa 
halutun lämpötilan.

Lämpötilan asetus (huoneanturi on asennettu ja aktivoitu):

 

Näytössä näkyy lämpötila (°C), jos lämmitysjärjestelmää ohjaa 
huoneanturi.

		  HUOM!
		  Hidasta lämmitysjärjestelmää kuten esim. lattialämmitystä ei ole käy- tännöllistä 	
		  ohjata ohjausmoduulin huoneanturilla.

Huonelämpötila muutetaan asettamalla haluttu lämpötila näyttöön valitsimella. Vahvista uusi 
asetus painamalla OK-painiketta. Uusi lämpötila näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella.

Lämpötilan asetus (ilman aktivoitua huoneanturia):

 
Näytössä näkyy lämmityksen asetettu arvo (käyrän muutos). Sisälämpötilaa nostetaan tai laske-
taan suurentamalla tai pienentämällä näytöllä näkyvää arvoa.

Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta.
 
Määrä, jolla arvoa pitää muuttaa, jotta saavutetaan yhden asteen muutos sisälämpötilassa, 
riippuu talon lämmitysjärjestelmästä. Yleensä riittää yksi askel, mutta tietyissä tapauksissa voi-
daan tarvita useampia askeleita.

Aseta haluttu arvo. Uusi arvo näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella.

		  HUOM!
		  Patterien tai lattialämmön termostaatit saattavat jarruttaa huonelämpötilan 	
		  kohoamista. Avaa termostaattiventtiilit kokonaan (paitsi huoneissa, jotka jostain 	
		  syystä halutaan pitää viileämpinä esim. makuuhuoneet)

		  VINKKI!
		  Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua.
		  Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän 	
		  jyrkkyyttä valikossa 1.9.1.1 yhden askeleen verran.

lämmitys
Säätöalue: 5 – 30 °C
Tehdasasetus: 20
jäähdytys (vaatii lisävarusteen)
Säätöalue: 5 – 30 °C
Tehdasasetus: 25

Säätöalue:  -10 – +10 °C
Tehdasasetus: 0

Valikko
1.1
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		  Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän 	
		  jyrkkyyttä valikossa 1.9.1.1 askelen verran.
		  Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian alhainen, suurenna arvoa 	
		  valikossa 1.1.1 	yhden askeleen verran.
		  Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä arvoa 
		  valikossa 1.1.1 	yhden askeleen verran.

OHJELMOINTI
Valikossa ”OHJELMOINTI” ohjelmoidaan sisämukavuus (lämmitys/jäähdytys) kullekin viikonpäi-
välle.

Voit myös ohjelmoida pidemmän ajan valitulle ajanjaksolle (loma) valikossa 4.7.

LÄMMITYS
Tässä voit ohjelmoida talon lämpötilan 
korotuksen tai pienennyksen kolmelle eri 
ajanjaksolle päivässä. Yhden asteen muutos 
huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan 
yhdellä askeleella, mutta joissain tapauksissa 
voidaan tarvita useampia askeleita.
Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, 
asetetaan haluttu huonelämpötila (°C) ajan-
jaksoille.

Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma.

Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle 
ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetet-
tuihin aikoihin.

Järjestelmä: Tässä valitaan mitä lämmitys-
järjestelmää ohjelma koskee. Tämä vaihtoehto näytetään vain, jos lämmitysjärjestelmiä on 
useampia.

Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan 
nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käyte-
tään riviä ”kaikki”, kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan.

Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten.

Säätö: Tässä asetetaan kuinka paljon lämpökäyrä muuttuu ohjelman aikana valikon
1.1 suhteen. Jos huoneanturi on asennettu, haluttu huonelämpötila asetetaan C-asteina.

Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä.
		  VINKKI!
		  Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin 	
		  ”kaikki” ja muuta sitten halutut päivät.

		  VINKKI!
		  Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistys-
		  aikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana.

Valikko
1.3

Valikko
1.3.1
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		  Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu.

		  HUOM!
		  Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen 	
		  yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta.

JÄÄHDYTYS (VAATII LÄMPÖPUMPUN JÄÄHDYTYSTOIMINNOLLA)
Tässä voit ohjelmoida jäähdytyksen jopa kah-
delle eri ajanjaksolle päivässä

Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma.
 
Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajan-
jaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin 
aikoihin.

Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma 
koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan 
nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla 
käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos 
käytetään riviä ”kaikki”, kaikki ajanjakson päi-
vän ohjelmoidaan rivin mukaan.

Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten.

Säätö: Tässä asetetaan milloin jäähdytys ei ole sallittu.

Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä.

		  VINKKI!
		  Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin 	
		  ”kaikki” ja muuta sitten halutut päivät.

		  VINKKI!
		  Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistys	
		  aikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana.
		  Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu.

Valikko
1.3.2
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Valikko
1.9

Valikko
1.9.1

LISÄASETUKSET
Valikossa ”LISÄASETUKSET” on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan 
käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita.

”KÄYRÄ” Käyrän jyrkkyyden asettaminen lämmitykselle ja 
jäähdytykselle.

”ULKOINEN SÄÄTÖ” Lämpökäyrän muutoksen säätö, kun 
ulkoinen kosketin on kytketty.

”PIENIN MENOLÄMPÖTILA” Alimman sallitun menojohdon 
lämpötilan asetus.

”HUONEANTURIASETUKSET” Huoneanturin asetukset. 

”JÄÄHDYTYSASETUKSET” Jäähdytyksen asetukset.

”OMA KÄYRÄ” Oman käyrän asettaminen lämmitykselle ja jäähdytykselle.

”PISTEENSIIRTO” Lämmitys- ja jäähdytyskäyrän muutoksen säätäminen tietyssä ulkolämpötilassa.

KÄYRÄ

Valikossa ”LÄMPÖKÄYRÄ” voit nähdä talosi ns. lämpökäyrän. Lämpökäyrän tehtävä on varmis-
taa tasainen sisälämpötila kaikissa ulkolämpötiloissa ja säästää siten energiaa. Tämän lämpö-
käyrän perusteella ohjausmoduulin ohjausyksikkö määrittää lämmitysjärjestelmään menevän 
veden lämpötilan, me-
nolämpötilan, ja siten 
sisälämpötilan. Tässä voit 
valita lämpökäyrän ja lu-
kea, miten menolämpötila 
muuttuu eri ulkolämpö-
tiloissa. Jos järjestelmäs-
sä on jäähdytys, samat 
asetukset voidaan tehdä 
jäähdytyskäyrälle.

lämpökäyrä
Säätöalue: 0 – 15
Tehdasasetus: 9
jäähdytyskäyrä (vaatii lisävarusteen)
Säätöalue: 0 – 9
Tehdasasetus: 0

 
Menolämpötila 

(°C) 
80 

 

70 

Jyrkempi käyrä 
60 

 

50 

 

40 

 

30 

0 10 0 -10 -20 -30 -40 

Ulkolämpötila 

(°C) 

Lämpökäyrän jyrkkyys 
Lämmitys-/jäähdytyskäyrän jyrkkyys 
ilmaisee, kuinka monta astetta meno- 
lämpötilaa nostetaan/lasketaan, kun 
ulkolämpötila laskee/nousee. Jyrkem- 
mällä käyrällä lämmityksen menoläm- 
pötila on korkeampi ja jäähdytyksen 
matalampi tietyssä ulkolämpötilassa. 
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Käyrän ihannejyrkkyys riippuu paikallisista ilmasto-olosuhteista, talon lämmitysjärjestelmästä 
(patteri- vai lattialämmitys) sekä siitä, kuinka hyvin talo on eristetty.
Käyrä asetetaan lämmitysjärjestelmän asennuksen yhteydessä, mutta sitä on ehkä säädettävä 
jälkeenpäin. Sen jälkeen lämpökäyrää ei normaalisti tarvitse muuttaa.

		  HUOM!
		  Sisälämpötilan hienosäädön yhteydessä käyrän paikkaa pitää siirtää ylös- tai 	
		  alaspäin, mikä tehdään valikossa 1.1 ”LÄMPÖTILA”.

Käyrän muutos
Käyrän muutos tarkoittaa, että meno- lämpötila 
muuttuu yhtä paljon kaikis- sa ulkolämpötiloissa, 
esim. +2 muu- tos nostaa menolämpötilaa 5°C 
kai- kissa ulkolämpötiloissa. Jäähdytyskäyrän vas-
taavan muutoksen seurauksena menolämpötila 
laskee.

Menojohdon lämpötila – maksimi- ja
minimiarvot
Koska menolämpötila ei voi nousta korkeam-
maksi kuin asetettu maksimiarvo eikä laskea 
alemmaksi kuin asetettu minimiarvo, lämpökäyrä 
kääntyy vaakasuuntaan näissä lämpötiloissa.

		  HUOM!
		  lattialämmitysjärjestelmissä ”SUURIN MENOJOHDON LÄMPÖTILA” asetetaan 	
		  tavallisesti 35 ja 45°C välille.
		  Lattiajäähdytyksen yhteydessä pienin menolämpötila täytyy rajoittaa kondensoi-
		  tumisen välttämiseksi.
		  Tarkasta lattian suurin sallittu lämpötila lattiatoimittajaltasi.

Käyrän päässä oleva numero osoittaa käyrän jyrkkyyden. Lämpömittarin vieressä oleva numero 
osoittaa lämpökäyrän muutoksen. Aseta uusi arvo valitsimella.

Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta.

Käyrä 0 on oma lämpökäyrä, joka on luotu valikossa 1.9.7.

Toisen käyrän valitsemiseksi (käyrän jyrkkyys):

		  HUOM!
		  Jos lämmitysjärjestelmiä on vain yksi, käyrän numero on jo merkitty, kun valik-	
		  koikkuna avautuu.

1.	 Valitse järjestelmä (jos niitä on useampia), jonka lämpökäyrä muutetaan.
2.	 Kun järjestelmän valinta vahvistetaan, lämpökäyrän numero merkitään.
3.	 Palaa säätötilaan painamalla OK-painiketta.
4.	 Valitse uusi käyrä. Käyrät on numeroitu 0 -15, suurempi numero tarkoittaa suurempaa 
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Valikko
1.9.2

Valikko
1.9.3

jyrkkyyttä ja korkeampaa menolämpötilaa. Käyrä 0 tarkoittaa, että OMA KÄYRÄ (valikko 1.9.7) 
käytetään.
5.	 Lopeta asetusten määrittäminen painamalla OK-painiketta.

Käyrän lukeminen:
1.	 Kierrä valitsinta, niin että ulkolämpötilan akselin rengas merkitään.
2.	 Paina OK-painiketta.
3.	 Seuraa harmaata viivaa käyrään saakka ja lue vasemmalta vaakaviivan päästä menoläm-
	 pötila valitussa ulkolämpötilassa.
4.	 Nyt voit lukea eri lämpötilat kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukea
	 vastaavan menojohdon lämpötilan.
5.	 Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta.

		  VINKKI!
		  Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua.
		  Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän 	
		  jyrkkyyttä askelen verran.
		  Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän 	
		  jyrkkyyttä askelen verran.
		  Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän 	
		  muutosta askelen verran.
		  Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän 	
		  muutosta askelen verran.

ULKOINEN SÄÄTÖ

Kytkemällä ulkoinen koske-
tin, esim. huonetermostaatti
tai ajastin, voidaan tilapäi-
sesti tai jaksottaisesti nostaa
tai laskea huonelämpötilaa
lämmityksen aikana. Kun
kosketin on suljettu, lämpö-
käyrän muutos muuttuu 
valikossa valitun lukumäärän
portaita. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila (°C) 
ajanjaksolle.
Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, jokaiselle voidaan tehdä omat asetukset

PIENIN MENOLÄMPÖTILA

 lämmitysjärjestelmä 
Säätöalue: -10 - +10. 

Tai haluttu huonelämpötila, jos huo- 
neanturi on asennettu. Katso kuvaa. 

Tehdasasetus: 0 

 ulkoinen säätö 1.9.2  

lämmitysjärjestelmä 1 °C 

lämmitysjärjestelmä 2 

lämmitysjärjestelmä 3 °C 

lämmitysjärjestelmä 4 

lämmitysjärjestelmä
Säätöalue: -10 - +10.
Tai haluttu huonelämpötila, 
jos huoneanturi on asennettu. 
Katso kuvaa.
Tehdasasetus: 0

lämmitys
Säätöalue: 5-70 °C
Tehdasasetus: 20 °C
jäähdytys (vaatii lämpöpum-
pun jäähdytystoiminnolla)
Käytettävästä jäähdytystoi-
minnosta (2-putkinen/4-put-
kinen) riippuen säätöalueen
alaraja voi vaihdella välillä 7 - 
18°C.
Säätöalue: 7-30°C
Tehdasasetus: 18°C
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Valikko
1.9.4

Valikko
1.9.5

Valikossa 1.9.3 valitset lämmityksen tai jäähdytyksen, seuraavassa valikossa (min. menolämpö-
tila lämmitys/jäähdytys) asetat menolämpötilan alimman arvon. Tämä tarkoittaa, että RC-
HY20/40 ei koskaan käytä laskelmissa alempaa lämpötilaa kuin tässä asetettu.
Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, jokaiselle voidaan tehdä omat asetukset.

		  VINKKI!
		  Arvoa voidaan suurentaa, jos talossa esim. halutaan pitää lattialämmitystä 		
		  päällä kosteissa tiloissa myös kesällä.
		  Sinun on ehkä suurennettava arvoa ”lämmityksen pysäytys” valikossa
		  4.9.2 ”autom.tilan asetukset”

HUONEANTURIASETUKSET

Tässä voit aktivoida huo-
neanturin huonelämpötilan 
ohjaukseen.

		  HUOM!
		  Hidasta lämmitysjärjestelmää kuten esim. lattialämmitystä ei ole käytännöllistä 	
		  ohjata sisäyksikön huoneanturilla.

Tässä voit myös asettaa kertoimen (numeerisen arvon), joka määrittää kuinka paljon huoneen 
yli- tai alilämpötila (halutun ja todellisen huonelämpötilan välinen ero) vaikuttaa menolämpöti-
laan. Suurempi arvo antaa suuremman ja nopeamman lämpökäyrän muutoksen.

		  HUOM!
		  Liian korkea arvo voi aiheuttaa vaihteluja huonelämpötilassa (lämmitysjärjestel-	
		  mästäsi riippuen).

Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, edellä kuvattu asetus voidaan tehdä jokaiselle järjestel-
mälle.

JÄÄHDYTYSASETUKSET (VAATII LÄMPÖPUMPUN JÄÄHDYTYSTOIMINNOLLA)

järjestelmäkerroin
lämmitys
Säätöalue: 0,0 - 6,0
Tehdasasetus lämmitys: 1,0 
jäähdytys (vaatii lisävarusteen) 
Säätöalue: 0,0 - 6,0
Tehdasasetus jäähdytys: 1,0

delta +20  lämpötilassa	
Säätöalue: 3 – 10 °C
Tehdasasetus: 3
delta +40°C lämpötilassa
Säätöalue: 3 – 20°C
Tehdasasetus: 6
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jäähd-/lämmitysant
Säätöalue: BT74 (BT50, RMU-BT50)
Tehdasasetus: BT74
as.arvo  jäähd-/lämmitysant
Säätöalue: 5 – 40 °C
Tehdasasetus: 21
lämmitys huonealilämpötilassa
Säätöalue: 0,5 – 10,0 °C
Tehdasasetus: 1,0
jäähdytys huoneylilämpötilassa
Säätöalue: 0,5 – 10,0 °C
Tehdasasetus: 3,0

käyn. akt. jäähd
Säätöalue: 10 – 300 GM
Tehdasasetus: 30 GM
käynnistysero kompressorit
Säätöalue: 10 – 150
Tehdasasetus: 30
asteminuutit, jäähdytys
Säätöalue: -3000 - 3000 jäähdytysasteminuuttia
Tehdasasetus: -1

aika jäähd. ja lämmit. välillä (Näytetään, jos 
2-putkinen järjestelmä on aktivoitu.)
Säätöalue: 0 – 48 h
Tehdasasetus: 2

Voit käyttää RC-HY20/40 talon jäähdyttämiseen lämpimänä vuodenaikana

		  HUOM!
		  Tietyt asetukset näkyvät vain, jos toiminnot on asennettu ja aktivoitu 		
		  RC-HY40:ssä.

delta +20°C lämpötilassa
Tässä asetat meno- ja paluulämpötilan halutun lämpötilaeron jäähdytyskäytössä, kun ulkoläm-
pötila on +20°C. RC-HY20/40 yrittää päästä mahdollisimman lähelle asetettua lämpötilaa.

delta +40°C lämpötilassa
Tässä asetat meno- ja paluulämpötilan halutun lämpötilaeron jäähdytyskäytössä, kun ulkoläm-
pötila on +40°C. RC-HY20/40 yrittää päästä mahdollisimman lähelle asetettua lämpötilaa.
 
jäähd-/lämmitysant
Jos yksittäisen huoneen tulee vaikuttaa koko laitteiston toimintaan, anturi (BT74) kytketään 
RC-HY20/40:een. Tämä anturi määrittää milloin koko laitteiston on aika vaihtaa jäähdytys- ja 
lämmityskäytön välillä.

		  HUOM!
		  Kun jäähdytys/lämmitysanturi (BT74) on asennettu ja aktivoitu valikossa 5.4, 	
		  muita antureita ei voi enää valita valikossa 1.9.5

as.arvo  jäähd-/lämmitysant
Tässä asetat, missä sisälämpötilassa RC-HY20/40 vaihtaa lämmitys- ja jäähdytyskäytön välillä.

lämmitys huonealilämpötilassa
Tässä asetetaan kuinka paljon huonelämpötila saa alittaa halutun lämpötilan ennen kuin
RC-HY20/40 -lämpöpumppu vaihtaa lämmityskäyttöön.

jäähdytys huoneylilämpötilassa
Tässä asetetaan, miten paljon huonelämpötila saa ylittää halutun lämpötilan ennen kuin
RC-HY20/40 siirtyy jäähdytyskäyttöön.
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käyn. akt. jäähd
Täällä asetetaan, milloin aktiivinen jäähdytys käynnistyy.
Asteminuutit ilmaisevat talon hetkellisen lämmitystarpeen ja määrittävät milloin kompressori, 
jäähdytyskäyttö ja lisälämmönlähde käynnistetään/pysäytetään.

käynnistysero kompressorit

		  HUOM!
		  Tämä asetus näkyy vain, jos jäähdytys on aktivoitu valikossa 5.2.4.

Tässä asetat asteminuuttieron, joka määrittää milloin seuraava kompressori käynnistyy.

asteminuutit, jäähdytys
Tämä on valittavissa vain, kun kytketty lisävaruste laskee itse jäähdytysasteminuutit.
Kun min- tai maks.arvo on asetettu, järjestelmä asettaa automaattisesti todellisen arvon suh-
teessa jäähdytykseen käytettävien kompressorien määrään.

aika jäähd. ja lämmit. välillä
Tämä vaihtoehto näkyy vain 2-putkijäähdytysjärjestelmässä.
Tässä asetetaan miten kauan RC-HY20/40 odottaa ennen kuin se palaa lämmityskäyttöön, kun 
jäähdytystarve loppuu tai päinvastoin.

OMA KÄYRÄ

Tässä voit erityistarpeen yhteydessä luoda oman lämmitys-/jäähdytyskäyrän asettamalla halu-
tut menolämpötilat eri ulkolämpötiloissa.

		  HUOM!
		  Käyrä 0 valikossa 1.9.1 pitää valita, jotta oma käyrä on voimassa.

PISTEENSIIRTO

Tässä voit valita lämpökäy-
rän muutoksen tietyssä 
ulkolämpötilassa. Yhden 
asteen muutos huoneläm-
pötilassa saadaan yleensä 
aikaan yhdellä askeleella, 
mutta tietyissä tapauksissa 
voidaan tarvita useampia 
askeleita.
Lämpökäyrään vaikutetaan, 
kun lämpötila poikkeaa ± 5 °C asetetusta ulkolämpötilapiste.
On tärkeää, että lämpökäyrä on valittu niin, että huonelämpötila tuntuu tasaiselta.

Valikko
1.9.7

Valikko
1.9.8

menolämpötila
lämmitys
Säätöalue: 5 – 70°C
jäähdytys (vaatii lisävarusteen)
Säätöalue voi vaihdella käyte-
tystä lisävarusteesta riippuen.
Säätöalue: -5 – 40°C

 ulkolämpötilapiste 
Säätöalue: -40 – 30 °C 

Tehdasasetus: 0 °C 

käyrän muutos 
Säätöalue: -10 – 10 °C 

Tehdasasetus: 0 °C 

  pisteensiirto 1.9.8  

ulkolämpötilapiste °C 

käyrän muutos °C 

menojohdon lämpötila °C 

ulkolämpötila °C 
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Valikko
2.1

		  VINKKI!
		  Jos talo tuntuu kylmältä esim. -2 °C lämpötilassa, asetetaan "ulkolämpötilapiste" 	
		  arvoksi "-2" ja "käyrän muutos" suurennetaan, kunnes haluttu huonelämpötila 	
		  saavutetaan.

		  HUOM!
		  Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua.

Aseta käyttövesikapasiteetti

YLEISKUVAUS
Alivalikot
Tämä valikko näkyy vain, jos lämminvesivaraaja on liitetty lämpöpumppuun.
 
Valikossa ”KÄYTTÖVESI” on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla 
puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot.

”TILAPÄINEN LUKSUS” Käyttövesilämpötilan tilapäisen koro-
tuksen aktivointi. Tilatiedot näyttävät ”pois” tai kuinka kauan 
tilapäinen lämpötilan korotus on voimassa.

”MUKAVUUSTILA” Käyttövesimukavuuden säätö. Tilatiedot 
näyttävät valitun tilan, ”säästö”, ”normaali” tai ”luksus”.

”OHJELMOINTI” Käyttövesimukavuuden ohjelmointi. Tilatieto ”asetettu” näkyy vain, jos olet 
asettanut ohjelman, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen. ”loma-asetus” näkyy, jos loma-asetus on 
aktiivinen samalla kuin ohjelma (ja lomatoiminto on priorisoitu). ”aktiivinen” näkyy, jos joku osa 
ohjelmasta on aktiivinen, muuten näkyy ”pois”.

”LISÄASETUKSET” Käyttövesilämpötilan jaksoittaisen korotuksen aktivointi.

TILAPÄINEN LUKSUS

Tilapäisen suuremman 
käyttövesitarpeen yhtey-
dessä voit tässä valikossa 
valita käyttövesilämpötilan 
noston luksustasoon ase-
tetuksi ajaksi.

		  HUOM!
		  Jos mukavuustila ”luksus” on valittu valikossa 2.2 lisäkorotusta ei voida tehdä.

Toiminto aktivoituu heti kun ajanjakso valitaan ja vahvistetaan OK-painikkeella. Oikealla näkyy 
jäljellä oleva aika valitulla asetuksella.
Kun aika on loppunut, RC-HY20/40 palaa valikossa 2.2. asetettuun tilaan. Valitse ”pois” kytkeäk-
sesi pois päältä ”TILAPÄINEN LUKSUS”.

  KÄYTTÖVESI  2  

tilapäinen luksus pois 

mukavuustila säästö 

ohjelmointi aktiivinen 

lisäasetukset 

Säätöalue: 3, 6 ja 12 tuntia sekä 
tilat "pois" ja "kertakorotus"
Tehdasasetus: "pois"
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Valikko
2.2

Valikko
2.3

MUKAVUUSTILA
Valittavien tilojen erona 
on käyttöveden lämpötila. 
Korkeammalla lämpötilalla 
käyttövesi riittää pitempään.

smart control: Tässä valikos-
sa aktivoidaan Smart Cont-
rol -toiminto. Toiminto oppii 
edellisen viikon vedenkulu-
tuksen ja sovittaa seuraaval-
la viikolla lämminvesivaraajan lämpötilan sen mukaan energiankulutuksen minimoimiseksi.
Jos käyttövesitarve on suurempi, käyttövettä on käytettävissä tietty lisämäärä.
Kun Smart Control on aktivoitu, lämminvesivaraajan suoritustaso on energiatarran mukainen.

säästö: Tämä tila antaa muita vähemmän käyttövettä, mutta samalla se on kaikkein taloudelli-
sin. Tätä tilaa voidaan käyttää pienemmissä talouksissa, joissa tarvitaan vähän käyttövettä.

normaali: Normaalitila antaa suuremman vesimäärän ja sopii useimpiin talouksiin.

luksus: Luksustila antaa suurimman mahdollisen käyttövesimäärän. Tässä tilassa käyttövettä 
lämmitetään kompressorin lisäksi myös sähkövastuksella, mikä suurentaa käyttökustannuksia.

OHJELMOINTI
Tässä voit ohjelmoida laitteiston käyttövesitilan enintään kah-
delle eri ajanjaksolle päivässä.
Ohjelma aktivoidaan/deaktivoidaan merkitsemällä/poistamalla 
merkintä kohdasta ”aktivoitu”. Deaktivointi ei vaikuta asetet- 
tuihin aikoihin.

Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma.

Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deakti-
vointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin.

Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn 
päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi 
sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä ”kaikki”, kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin 
mukaan.

Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten.

Säätö: Tässä asetetaan mitä käyttövesitilaa käytetään ohjelman aikana.

Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä.

		  VINKKI!
		  Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin 	
		  ”kaikki” ja muuta sitten halutut päivät.

		  VINKKI!
		  Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistys-	
		  aikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana.
		  Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu.

Säätöalue: smart control,
säästö, normaali, luksus
Tehdasasetus:  normaali
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Valikko
2.9.2

Valikko
2.9

LISÄASETUKSET
Valikossa ”LISÄASETUKSET” on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, 
että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on 
useita alivalikoita.

JAKS. KOROTUS
Varaajan bakteerikasvun estämi-
seksi lämpöpumppu voi yhdessä 
lisälämmönlähteen kanssa korot-
taa käyttöveden lämpötilaa sään-
nöllisin väliajoin.
Voit myös määrittää käyttöveden 
lämpötilan korotusten aikavälin. 
Säätöalue on 1 - 90 vuorokautta. 
Tehdasasetus on 14 vrk. Merkitse/
poista merkintä kohdassa ”aktivoitu” toiminnon käynnistämiseksi/pysäyttämiseksi.

KÄYTTÖVESIKIERTO (VAATII LISÄ-
VARUSTEEN)
Tässä voit asettaa käyttövesikier-
ron jopa kolmelle ajanjaksolle päi-
vässä. Ajanjakson aikana käyttöve-
sikierron kiertovesipumppu toimii 
asetusten mukaan.

”käyttöaika” määrittää kuinka 
kauan käyttövesikierron pumppu 
käy käyttökertaa kohti.

”seisonta” määrittää kuinka kauan käyttövesikierron pumppu seisoo käyttökertojen välillä.
Lämminvesikierto aktivoidaan valikossa 5.4 ”pehmotulot/lähdöt”.

INFO-valikko

YLEISKUVAUS
Alivalikot
 
Valikossa ”INFO” on useita alivalikoita.
 Näissä valikoissa ei voi tehdä asetuksia, niissä ainoastaan 
näytetään tietoja. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin 
valikon tilatiedot.

”HUOLTOTIEDOT”näyttää laitteiston lämpötilat ja asetukset.

”KOMPRESSORITIEDOT” näyttää lämpöpumpun kompressorin 
käyttöajat, käynnistysmäärät jne.

Valikko
2.9.1 ajanjakso

Säätöalue: 1 - 90 päivää
Tehdasasetus: 14 päivää

käynnistysaika
Säätöalue: 00:00 - 23:00
Tehdasasetus: 00:00

käyttöaika
Säätöalue: 1 - 60 min
Tehdasasetus: 60 min

seisonta
Säätöalue: 0 - 60 min
Tehdasasetus: 0 min
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näyttää tiedot lisälämmönlähteen käyntiajoista ym. näyttää viimeisen hälytyksen.
keskimääräinen sisälämpötila viikoittain edellisen vuoden aikana.

HUOLTOTIEDOT

Tässä näytetään tietoja laitteiston käyttötilasta (esim. nykyiset 
lämpötilat jne.). Muutoksia ei voi tehdä.
Tiedot näkyvät usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä 
valitsinta.

KOMPRESSORITIEDOT
Tässä saat tietoa kompressorin käyttötilasta ja tilastoista.
Muutoksia ei voi tehdä.
Tietoja voi olla usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä 
valitsinta.

LISÄYKSEN TIEDOT
Tässä saat tietoa lisälämmönlähteen asetuksista, käyttötilasta 
ja tilastotietoa. Muutoksia ei voi tehdä.
Tietoja voi olla usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä 
valitsinta.
 

HÄLYTYSLOKI
Vianetsinnän helpottamiseksi 
tähän on tallennettu lait-
teiston käyttötila hälytyksen 
lauetessa. Voit nähdä tiedot 
10 viimeisestä hälytyksestä.
Kun haluat nähdä käyttötilan 
hälytyksen yhteydessä, mer-
kitse hälytys ja paina OK- pai-
niketta.

Valikko
3.1

Valikko
3.2

Valikko
3.3

Valikko
3.4

Kompressori

Lisäys

Jäähdytys Lämmityksen kiertovesipumppu (oranssi)

Käyttövesi

Lämpö

VALIKON SYMBOLIT
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Valikko
4.1

Valikko
4.1.3

Valikko
3.5

SISÄLÄMPÖTILALOKI
Tässä näet keskimääräisen sisälämpötilan viikoittain edellisen 
vuoden aikana. Katkoviiva on vuoden sisäkeskilämpötila.
Keskimääräinen sisälämpötila näytetään vain, jos huoneanturi/
huoneyksikkö on asennettu.

Keskilämpötilan lukeminen
1.	 Kierrä valitsinta, niin että akselin viikkonumerorengas 	
	 merkitään.
2.	 Paina OK-painiketta.
3.	 Seuraa harmaata viivaa käyrään saakka ja lue vaakaviivan vasemmasta päästä keskimää-
	 räinen sisälämpötila valitulla viikolla.
4.	 Voit nyt lukea keskilämpötilat eri viikoilla kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja 	
	 lukemalla keskilämpötila samalla tavalla.
5.	 Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta.

Lämpöpumpun asetukset

YLEISKUVAUS
Alivalikot
Valikossa ”MIN LAITTEISTO” on useita alivalikoita. Valikoiden 
oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot.

”PLUSTOIMINNOT” Lämmitysjärjestelmän mahdollisia lisätoi-
mintoja koskevat asetukset.

”KÄYTTÖTILA” Manuaalisen tai automaattisen käyttötilan akti-
vointi. Tilatiedot näyttävät valitun käyttötilan.

”OMAT KUVAKKEET” Asetukset koskien ohjausmoduulin käyttöliittymän kuvakkeita, jotka näky-
vät luukussa kun ovi on suljettu.

”AIKA JA PÄIVÄYS” Kellonajan ja päiväyksen asettaminen.

”KIELI” Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esitetään. Tilatiedot näyttävät valitun kielen.

”LOMA-ASETUS” Lämmityksen ja käyttöveden loma-asetus. Tilatiedot ”asetettu” näytetään, jos 
olet asettanut loma-asetuksen, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, ”aktiivinen” näytetään, jos 
joku osa loma-asetuksesta on aktiivinen, muuten näytetään ”pois”.

”LISÄASETUKSET”Ohjausyksikön toimintatavan asetukset.

PLUSTOIMINNOT
Tämän alavalikoissa tehdään RC-HY20/40:n lisätoimintojen ase-
tukset.

INTERNET
Tässä teet asetukset RC-HY20/40:n yhteydelle Internetiin MHI 
Upway:n kautta.

		  HUOM!
		  Jotta nämä toiminnot toimisivat, verkkokaapelin 	
		  pitää olla kytkettynä.
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Valikko
4.1.3.1

Valikko
4.1.3.8

MHI MYUPWAY
Tässä voit hallinnoida laitteiston liitäntää MHI myUpway:hin 
(www.myupway.com) ja nähdä Internetin kautta liitettyjen 
käyttäjien lukumäärän.
Liitetyllä käyttäjällä on MHI myUpway-käyttäjätili, joka antaa 
oikeuden ohjata ja/tai valvoa laitteistoa.

Pyydä uusi yhteysmerkkijono
MHI myUpway-käyttäjätilin ja laitteiston liittämistä varten sinun 
on pyydettävä uniikki tunnistenumero.
1.	 Merkitse ”pyydä uusi yhteysmerkkijono" ja paina OK-painiketta.
2.	 Laitteisto kommunikoi nyt MHI myUpway:n kanssa yhteysmerkkijonon määrittämiseksi.
3.	 Kun yhteysmerkkijono on luotu, se näytetään tässä valikossa "yhteysmerkkijono" ja on 	
	 voimassa 60 minuuttia.

Poista kaikki käyttäjät
1.	 Merkitse ”sulje kaikki käyttäjät" ja paina OK-painiketta.
2.	 Laitteisto kommunikoi nyt MHI myUpway:n kanssa vapauttaakseen laitteistosi kaikista 	
	 Internetin kautta liitetyistä käyttäjistä.

		  HUOM!
		  Kun olet poistanut kaikki käyttäjät, he eivät voi valvoa tai ohjata laitteistoasi 	
		  MHI myUpway:n kautta pyytämättä uutta yhteysmerkkijonoa.

TCP/IP-ASETUKSET
Täällä voit asettaa laitteistosi TCP/IP-asetukset.

Automaattiset asetukset (DHCP)
1.	 Merkitse ”automaattisesti”. Laitteisto saa nyt TCP/		
	 IP-asetukset DHCP:n avulla.
2.	 Merkitse ”vahvista” ja paina OK-painiketta.
 
Manuaaliset asetukset
1.	 Poista merkintä ”automaattisesti”, valittavanasi on nyt 	
	 useita asetusmahdollisuuksia.
2.	 Merkitse ”ip-osoite” ja paina OK-painiketta.
3.	 Syötä oikeat tiedot virtuaalinäppäimistön avulla.
4.	 Merkitse ”OK” ja paina OK-painiketta.
5.	 Toista 1 - 3 ”netmask”, ”gateway” ja ”dns”.
6.	 Merkitse ”vahvista” ja paina OK-painiketta.

		  HUOM!
		  Laitteisto ei voi muodostaa yhteyttä Internetiin ilman oikeita TCP/IP- asetuksia. 	
		  Jos olet epävarma asetusten suhteen, käytä auto-tilaa tai pyydä lisätietoa
		  verkon järjestelmävalvojalta.

		  VINKKI!
		  Kaikki valikon avaamisen jälkeen tehdyt asetukset voidaan palauttaa merkitse-	
		  mällä ”palauta” ja painamalla OK-painiketta.
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Valikko
4.1.3.9

Valikko
4.1.5

PROXY-ASETUKSET
Täällä voit asettaa laitteistosi proxy-asetukset.
Proxy-asetuksilla määritetään laitteiston ja Internetin välisen 
välityspalvelimen liitäntätiedot. Näitä asetuksia käytetään pää-
asiassa silloin, kun laitteisto on liitetty Internetiin yritysverkon 
kautta. Laitteisto tukee HTTP Basic ja HTTP Digest-tyyppisiä 
proxy-autentikointeja.
Jos olet epävarma asetusten suhteen, pyydä lisätietoa verkon 
järjestelmävalvojalta.

Asetukset
1.	 Merkitse "käytä proxya", jos haluat käyttää välityspalvelinta.
2.	 Merkitse ”palvelin" ja paina OK-painiketta.
3.	 Syötä oikeat tiedot virtuaalinäppäimistön avulla.
4.	 Merkitse ”OK" ja paina OK-painiketta.
5.	 Toista 1 - 3 "portti", "käytt.tunn." ja "salasana".
6.	 Merkitse ”vahvista" ja paina OK-painiketta.

		  VINKKI!
		  Kaikki valikon avaamisen jälkeen tehdyt asetukset voidaan palauttaa merkitse-	
		  mällä ”palauta” ja painamalla OK-painiketta.

SG READY
Tätä toimintoa voi käyttää vain sähköverkossa, joka tukee ”SG 
Ready”-standardia.
Tässä teet ”SG Ready”-toiminnon asetukset.

vaik. huonelämpötila
Tässä valitaan voidaanko huonelämpötilaan vaikuttaa ”SG Rea-
dy”:n aktivoinnin yhteydessä.
”SG Ready”:n matalahintatilassa sisälämpötilan rinnakkaissiir-
toa suurennetaan ”+1”. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, huonelämpötilaa nostetaan 
1 °C.
”SG Ready”:n ylikapasiteettitilassa sisälämpötilan rinnakkaissiirtoa suurennetaan ”+2”.. Jos huo-
neanturi on asennettu ja aktivoitu, huonelämpötilaa nostetaan 2 °C.
 
vaik käyttövesi
Tässä valitaan voidaanko käyttöveden lämpötilaan vaikuttaa ”SG Ready”:n aktivoinnin yhtey-
dessä.
”SG Ready”:n matalahintatilassa käyttöveden pysäytyslämpötila asetetaan mahdollisimman 
korkeaksi pelkässä kompressorikäytössä (sähkövastusta ei sallita).
”SG Ready”:n ylikapasiteettitilassa käyttöveden lämpötila asetetaan ”luksus” (sähkövastus salli-
taan).

vaik jäähdytys (vaatii lisävarusteen)
Tässä valitaan voidaanko jäähdytyskäytön huonelämpötilaan vaikuttaa ”SG Ready”:n aktivoin-
nin yhteydessä.
”SG Ready”:n matalahintatilassa ja jäähdytyskäytössä sisälämpötilaan ei vaikuteta.
”SG Ready”:n ylikapasiteettitilassa ja jäähdytyskäytössä sisälämpötilan rinnakkaissiirtoa pienen-
netään ”-1”. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, huonelämpötilaa lasketaan 1 °C.

		  HUOM!
		  Toiminnon täytyy olla kytketty ja aktivoitu RC-HY20/40:ssa.
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Valikko
4.1.8

Valikko
4.1.8.1

SMART PRICE ADAPTION™

alue
Tässä valikossa määrität lämpöpum-
pun sijaintipaikan sekä sähkön hinnan 
vaikutuksen. Mitä suurempi arvo, sitä 
suurempi sähkönhinnan vaikutus ja si-
ten suuremmat säästöt, mutta samalla 
mukavuus saattaa heikentyä.

sähköhinta
Täältä saat tietoa sähköhinnan vaihte-
luista kolmen vuorokauden ajalta.
Smart price adaption™ siirtää osan lämpöpumpun kulutukses-
ta niihin vuorokaudenaikoihin, jolloin sähkö hinta on alhaisim-
millaan. Näin saadaan säästöjä käytettäessä aikaperustaista 
sähköhinnoittelua. Toiminto perustuu MHI myUpway:n kautta 
haettuihin tulevan vuorokauden tuntihintoihin, joten se vaatii 
internet-yhteyden ja MHI myUpway-tilin.
Poista merkintä kohdasta ”aktivoitu”, jos haluat lopettaa Smart 
price adaption™-toiminnon.

SMART ENERGY SOURCE™

Toiminto priorisoi kunkin liitetyn energialähteen käytön. Tässä 
voit valita tuleeko järjestelmän käyttää hetkellisesti halvinta 
energialähdettä. Voit myös valita että järjestelmän käyttää 
hetkellisesti CO2- neutraaleinta  energialähdettä.
*Avaa tämä valikko valitsemalla ohjausmenettely ”CO2” ase-
tuksissa.

ASETUKSET

vaik. huonelämpötila
Säätöalue: 1 - 10
Tehdasasetus: 5

vaik käyttövesi
Säätöalue: 1 - 4
Tehdasasetus: 2

vaik jäähdytys
Säätöalue: 1 - 10
Tehdasasetus: 3

asetukset 
hetkellinen hinta CO2 impact*
tariffijaksot, sähkön hinta
tariffijakso, ulkoinen shuntti
tariffijakso, ulkoinen porras

smart energy source™ 
Säätöalue: Pois / Päälle 
Tehdasasetus: Pois 

ohjausmenetelmä
Säätöalue: Hinta / CO2
Tehdasasetus: Hinta
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Valikko
4.1.8.2

Valikko
4.1.8.3

Valikko
4.1.8.4

HETKELLINEN HINTA

hinta, sähkö
Säätöalue: spot, tariffi, kiinteä hinta
Tehdasasetus: kiinteä hinta
Säätöalue kiinteä hinta: 0–100 000* 

hinta, ulkoinen sh. lisälämpö 
Säätöalue: tariffi, kiinteä hinta 
Tehdasasetus: kiinteä hinta 
Säätöalue kiinteä hinta: 0–100 000* 

hinta, ulkoinen por. lisälämpö 
Säätöalue: tariffi, kiinteä hinta 
Tehdasasetus: kiinteä hinta 
Säätöalue kiinteä hinta: 0–100 000*

Tässä valitaan ohjataanko järjestelmää spothinnalla, tariffiohjauksella vai kiinteällä hinnalla. 
Asetus tehdään jokaiselle energialähteelle. Voit käyttää spothintaa vain, jos sinulla on aikape-
rustainen sähkösopimus sähköntoimittajan kanssa.
*Valuutta riippuu valitusta maasta.

CO2 IMPACT

CO2, electricity
Säätöalue: 0–5
Tehdasasetus: 2,5

CO2, ext. shunted contr. add.
Säätöalue: 0–5
Tehdasasetus: 1

CO2, ext. step contr. add.
Säätöalue: 0–5
Tehdasasetus: 1

Tässä asetat kunkin energialähteen CO2-vaikutuksen,
Energialähteillä on erilaiset CO2-vaikutukset. Aurinkokeräimien ja tuulivoimaloiden energiaa pi-
detään CO2-neutraalina ja niillä on siten pieni CO2-vaikutus. Fossiilisilla polttoaineilla tuotetulla 
energialla on suurempi CO2-vaikutus.

TARIFFIJAKSOT, SÄHKÖN HINTA

Tässä voit tariffiohjata lisälämpöä.
Aseta alhaisemmat tariffijaksot. Vuodelle voi 
asettaa kaksi päiväysaluetta. Näihin aluei-
siin voidaan asettaa enintään neljä jaksoa 
arkipäiville (ma-pe) tai neljä erilaista jaksoa 
arkipyhille (la ja su).
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TARIFFIJAKSO, ULKOINEN SHUNTTI
Tässä voit tariffiohjata ulkoista shuntattua lisälämpöä.
Aseta alhaisemmat tariffijaksot. Vuodelle voi asettaa kaksi 
päiväysaluetta. Näihin alueisiin voidaan asettaa enintään neljä 
jaksoa arkipäiville (ma-pe) tai neljä erilaista jaksoa arkipyhille 
(la ja su).

TARIFFIJAKSO, ULKOINEN PORRAS
Tässä voit tariffiohjata ulkoista porrasohjattua lisälämpöä.
Aseta alhaisemmat tariffijaksot. Vuodelle voi asettaa kaksi 
päiväysaluetta. Näihin alueisiin voidaan asettaa enintään neljä 
jaksoa arkipäiville (ma-pe) tai neljä erilaista jaksoa arkipyhille 
(la ja su).

KÄYTTÖTILA
Ohjausmoduulin käyntitila asetetaan yleensä valikossa ”auto”. Voit myös asettaa ohjausmoduulin 
tilaksi ”vain lisäys”, 
jolloin käytetään vain 
lisälämmönlähdettä tai 
”käsinohjaus” ja valita 
itse, mitkä toiminnot 
sallitaan.

Muuta käyttötila mer-
kitsemällä haluttu tila ja 
painamalla OK-painiketta. 
Kun käyttötila on valittu, oikealla näytetään ohjausmoduulin sallitut (yliviivattu = ei sallittu) ja 
valittavat vaihtoehdot. Valitse sallitut toiminnot merkitsemällä toiminto säätöpyörällä ja paina-
malla OK-painiketta.

Käyttötila auto
Tässä käyttötilassa ohjausmoduuli valitsee automaattisesti, mitkä toiminnot sallitaan.

Käyttötila  käsinohjaus
Tässä käyttötilassa voit itse valita, mitkä toiminnot sallitaan. Et voi deaktivoida ”kompressori”  
käsinkäyttötilassa.

Käyttötila vain lisäys
Tässä käyttötilassa kompressori ei ole aktiivinen ja lämmitys tapahtuu pelkästään lisälämmöllä.

		  HUOM!
		  Jos valitset tilan ”vain lisäys” kompressori poistetaan käytöstä ja käyttökustan-
		  nukset nousevat.

		  HUOM!
		  Et voi deaktivoida pelkästään lisälämpöä, ellei sinulla ole lämpöpumppua kytkettynä.

Valikko
4.1.8.6

Valikko
4.1.8.7

Valikko
4.2

käyttötila
Säätöalue: auto, käsinohjaus, vain 
lisäys
Tehdasasetus: auto

toiminnot
Säätöalue: kompressori, lisäys,
lämmitys, jäähdytys


